
Scans 2022/2023
Datum Locatie Bouwjaar
Buitentemp

1/21 Waarmteskênners WEK

Voorbeeld van rapport na maken warmtescans.

Normaliter bij elk warmtebeeld een normale foto van hetzelfde object om te kunnen herkennen waar het was. Hier weggelaten.

Het maken gebeurt altijd samen met bewoners. De beelden worden dan direct besproken. Bewoners krijgen dan al een beeld 
van situatie en er kan al op de waarnemingen ingegaan worden, bijv een advies.

Beelden worden vooral aan binnenkant huis gemaakt, constantere omstandigheden. Tenslotte ook aan buitenkant ter 
vergelijking. Aan buitenkant moet dan het omgekeerde van binnenkant te zien zijn: van binnen koud = van buiten warm.

Bij de beelden opmerkingen erover.



Scans 2022/2023
Datum Locatie Bouwjaar
Buitentemp

2/21 Waarmteskênners WEK

8-2-2023 10:14:37 °C

Sp1

18,5

12,7
01.jpg FLIR E5xt Wifi 639144035

Metingen
Sp1 16,0 °C

Parameters
Emissiegraad 0.95

Gerefl. temp. 20 °C

Afstand 3 m

Atmosferische 
temperatuur

20 °C

Ext. optiek temp. 20 °C

Ext. optiek trans. 1

Relatieve 
vochtigheid

50 %

Koude vlekken kunnen wijzen op 
onregelmatige isolatie.



Scans 2022/2023
Datum Locatie Bouwjaar
Buitentemp

3/21 Waarmteskênners WEK

8-2-2023 10:14:44 °C

Sp1

21,2

13,6
02.jpg FLIR E5xt Wifi 639144035

Metingen
Sp1 17,6 °C

Parameters
Emissiegraad 0.95

Gerefl. temp. 20 °C

Afstand 3 m

Atmosferische 
temperatuur

20 °C

Ext. optiek temp. 20 °C

Ext. optiek trans. 1

Relatieve 
vochtigheid

50 %

Vrij koude ramen.



Scans 2022/2023
Datum Locatie Bouwjaar
Buitentemp

4/21 Waarmteskênners WEK

8-2-2023 10:27:55 °C

Sp1

18,8

9,1
03.jpg FLIR E5xt Wifi 639144035

Metingen
Sp1 12,5 °C

Parameters
Emissiegraad 0.95

Gerefl. temp. 20 °C

Afstand 3 m

Atmosferische 
temperatuur

20 °C

Ext. optiek temp. 20 °C

Ext. optiek trans. 1

Relatieve 
vochtigheid

50 %

Koud raam, lekt warmte.



Scans 2022/2023
Datum Locatie Bouwjaar
Buitentemp

5/21 Waarmteskênners WEK

8-2-2023 11:37:45 °C

Sp1

23,1

-4,1
04.jpg FLIR E5xt Wifi 639144035

Metingen
Sp1 9,3 °C

Parameters
Emissiegraad 0.95

Gerefl. temp. 2 °C

Afstand 3 m

Atmosferische 
temperatuur

20 °C

Ext. optiek temp. 20 °C

Ext. optiek trans. 1

Relatieve 
vochtigheid

50 %

Ramen aan buitenkant warm, 
warmer dan muur. Warmte lekt 
van binnen naar buiten.



Scans 2022/2023
Datum Locatie Bouwjaar
Buitentemp

6/21 Waarmteskênners WEK

19-1-2023 17:46:07 °C

Sp1

17,4

6,9
05.jpg FLIR E5xt Wifi 639144035

Metingen
Sp1 9,2 °C

Parameters
Emissiegraad 0.95

Gerefl. temp. 18 °C

Afstand 3 m

Atmosferische 
temperatuur

20 °C

Ext. optiek temp. 20 °C

Ext. optiek trans. 1

Relatieve 
vochtigheid

50 %

Enkel glas, erg koud.



Scans 2022/2023
Datum Locatie Bouwjaar
Buitentemp

7/21 Waarmteskênners WEK

17-1-2023 16:08:55 °C

Sp1

19,4

15,3
06.jpg FLIR E5xt Wifi 639144035

Metingen
Sp1 15,6 °C

Parameters
Emissiegraad 0.95

Gerefl. temp. 20 °C

Afstand 3 m

Atmosferische 
temperatuur

20 °C

Ext. optiek temp. 20 °C

Ext. optiek trans. 1

Relatieve 
vochtigheid

50 %

Koud hoekje.



Scans 2022/2023
Datum Locatie Bouwjaar
Buitentemp

8/21 Waarmteskênners WEK

17-1-2023 16:12:26 °C

Sp1

18,8

10,6
07.jpg FLIR E5xt Wifi 639144035

Metingen
Sp1 13,6 °C

Parameters
Emissiegraad 0.95

Gerefl. temp. 20 °C

Afstand 3 m

Atmosferische 
temperatuur

20 °C

Ext. optiek temp. 20 °C

Ext. optiek trans. 1

Relatieve 
vochtigheid

50 %

Vrij koud raam. Beter dubbel glas 
kan hier warmte binnenhouden.



Scans 2022/2023
Datum Locatie Bouwjaar
Buitentemp

9/21 Waarmteskênners WEK

17-1-2023 16:17:58 °C

Sp1

22,4

14,5
08.jpg FLIR E5xt Wifi 639144035

Metingen
Sp1 22,4 °C

Parameters
Emissiegraad 0.95

Gerefl. temp. 20 °C

Afstand 3 m

Atmosferische 
temperatuur

20 °C

Ext. optiek temp. 20 °C

Ext. optiek trans. 1

Relatieve 
vochtigheid

50 %

Vloerverwarming werkt goed.



Scans 2022/2023
Datum Locatie Bouwjaar
Buitentemp

10/21 Waarmteskênners WEK

17-1-2023 16:10:52 °C

Sp1

23,8

15,4
09.jpg FLIR E5xt Wifi 639144035

Metingen
Sp1 16,7 °C

Parameters
Emissiegraad 0.95

Gerefl. temp. 20 °C

Afstand 3 m

Atmosferische 
temperatuur

20 °C

Ext. optiek temp. 20 °C

Ext. optiek trans. 1

Relatieve 
vochtigheid

50 %

Koude slecht isolerende ramen 
boven en links, onder beter.



Scans 2022/2023
Datum Locatie Bouwjaar
Buitentemp

11/21 Waarmteskênners WEK

22-3-2023 09:36:27 °C

Sp1

42,3

15,3
10.jpg FLIR E5xt Wifi 639144035

Metingen
Sp1 16,5 °C

Parameters
Emissiegraad 0.95

Gerefl. temp. 20 °C

Afstand 3 m

Atmosferische 
temperatuur

20 °C

Ext. optiek temp. 20 °C

Ext. optiek trans. 1

Relatieve 
vochtigheid

50 %

Voorkant huis rechts oud dubbel 
glas, vrij koud ondanks radiator 
eronder.



Scans 2022/2023
Datum Locatie Bouwjaar
Buitentemp

12/21 Waarmteskênners WEK

22-3-2023 09:36:46 °C

Sp1

22,0

15,9
11.jpg FLIR E5xt Wifi 639144035

Metingen
Sp1 18,6 °C

Parameters
Emissiegraad 0.95

Gerefl. temp. 20 °C

Afstand 3 m

Atmosferische 
temperatuur

20 °C

Ext. optiek temp. 20 °C

Ext. optiek trans. 1

Relatieve 
vochtigheid

50 %

Voorkant huis links met nieuwer 
dubbel glas, is beter.



Scans 2022/2023
Datum Locatie Bouwjaar
Buitentemp

13/21 Waarmteskênners WEK

22-3-2023 10:40:17 °C

Sp1

9,6

5,5
12.jpg FLIR E5xt Wifi 639144035

Metingen
Sp1 8,5 °C

Parameters
Emissiegraad 0.95

Gerefl. temp. 9 °C

Afstand 3 m

Atmosferische 
temperatuur

20 °C

Ext. optiek temp. 20 °C

Ext. optiek trans. 1

Relatieve 
vochtigheid

50 %

Voorkant huis buiten, omgekeerde 
van binnen. Links buiten warm, 
was binnen koud. Rechts buiten 
koud, was binnen warm.



Scans 2022/2023
Datum Locatie Bouwjaar
Buitentemp

14/21 Waarmteskênners WEK

22-3-2023 09:29:12 °C

Sp1

38,6

17,2
13.jpg FLIR E5xt Wifi 639144035

Metingen
Sp1 19,2 °C

Parameters
Emissiegraad 0.95

Gerefl. temp. 20 °C

Afstand 3 m

Atmosferische 
temperatuur

20 °C

Ext. optiek temp. 20 °C

Ext. optiek trans. 1

Relatieve 
vochtigheid

50 %

Radiator werkt maar half.



Scans 2022/2023
Datum Locatie Bouwjaar
Buitentemp

15/21 Waarmteskênners WEK

4-3-2022 09:05:37 °C

Sp1

22,6

14,6
14.jpg FLIR E5xt Wifi 639098316

Metingen
Sp1 17,0 °C

Parameters
Emissiegraad 0.95

Gerefl. temp. 20 °C

Afstand 3 m

Atmosferische 
temperatuur

20 °C

Ext. optiek temp. 20 °C

Ext. optiek trans. 1

Relatieve 
vochtigheid

50 %

Buitenwand met vlekken, is 
temperatuurverschil. 
Ongelijkmatige isolatie.



Scans 2022/2023
Datum Locatie Bouwjaar
Buitentemp

16/21 Waarmteskênners WEK

22-2-2022 09:47:19 °C

Sp1

23,7

17,6
15.jpg FLIR E5xt Wifi 639098316

Metingen
Sp1 19,0 °C

Parameters
Emissiegraad 0.95

Gerefl. temp. 20 °C

Afstand 21 m

Atmosferische 
temperatuur

20 °C

Ext. optiek temp. 20 °C

Ext. optiek trans. 1

Relatieve 
vochtigheid

50 %

Vloerverwarming. Werkt links, 
rechts zit ook maar doet niks.



Scans 2022/2023
Datum Locatie Bouwjaar
Buitentemp

17/21 Waarmteskênners WEK

14-2-2022 11:34:09 °C
21,5

12,4
16.jpg FLIR E5xt Wifi 639098316

Parameters
Emissiegraad 0.95

Gerefl. temp. 20 °C

Afstand 3 m

Atmosferische 
temperatuur

20 °C

Ext. optiek temp. 20 °C

Ext. optiek trans. 1

Relatieve 
vochtigheid

50 %

Enkel glas, koud.



Scans 2022/2023
Datum Locatie Bouwjaar
Buitentemp

18/21 Waarmteskênners WEK

14-2-2022 11:39:04 °C
41,8

13,8
17.jpg FLIR E5xt Wifi 639098316

Parameters
Emissiegraad 0.95

Gerefl. temp. 17 °C

Afstand 3 m

Atmosferische 
temperatuur

20 °C

Ext. optiek temp. 20 °C

Ext. optiek trans. 1

Relatieve 
vochtigheid

50 %

Links oud dubbel glas, rechts 
nieuwer. Is beter.



Scans 2022/2023
Datum Locatie Bouwjaar
Buitentemp

19/21 Waarmteskênners WEK

14-2-2022 11:41:08 °C
42,6

16,3
18.jpg FLIR E5xt Wifi 639098316

Parameters
Emissiegraad 0.95

Gerefl. temp. 17 °C

Afstand 3 m

Atmosferische 
temperatuur

20 °C

Ext. optiek temp. 20 °C

Ext. optiek trans. 1

Relatieve 
vochtigheid

50 %

Rechtsboven nieuwer dubbel 
glas, is veel beter.



Scans 2022/2023
Datum Locatie Bouwjaar
Buitentemp

20/21 Waarmteskênners WEK

14-2-2022 12:08:19 °C
12,1

3,6
19.jpg FLIR E5xt Wifi 639098316

Parameters
Emissiegraad 0.95

Gerefl. temp. 8 °C

Afstand 7 m

Atmosferische 
temperatuur

20 °C

Ext. optiek temp. 20 °C

Ext. optiek trans. 1

Relatieve 
vochtigheid

50 %

Enkel glas buiten, veel 
warmteverlies.



Scans 2022/2023
Datum Locatie Bouwjaar
Buitentemp

21/21 Waarmteskênners WEK

14-2-2022 11:45:15 °C

Bx1

19,9

14,7
20.jpg FLIR E5 Wifi 639001188

Metingen
Bx1 Min 16,0 °C

Parameters
Emissiegraad 0.95

Gerefl. temp. 20 °C

Afstand 1 m

Atmosferische 
temperatuur

20 °C

Ext. optiek temp. 20 °C

Ext. optiek trans. 1

Relatieve 
vochtigheid

50 %

Boven nieuw dubbel glas, onder 
oud.


